262,0 |
261,0 —
260,0 —
259,0
258,0 —
257,0 —
256,0 —
255,0 —
254,0 —
253,0 —
252,0 —
251,0 —
250,0 —

249,0 —
Poziom odniesienia
48,0 m.n.p.m.

kanalizacja ks

do przytacza do budynku przy ul. Nowej 2

kanalizacja ks

[{o]
IFY

RZEDNA TERENU, m n.p.m.

RZEDNA OSI RURY, m n.p.m.

RZEDNA DNA WYKOPU, m n.p.m.

260,21/261,37| 261,89

260,16 | 260,92 (261,89

GLEBOKOSC WYKOPU m

1,68

73

1,

SPADEK % / DLUGOSC m

4,2/10,52

SREDNICA mm / MATERIAL

Rury preizolowane 2x@42,4/110

wejscie do budynku przy ul. Nowej 4
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Rury preizolowane 2x@60,3/125

Rury preizolowane 2x@76,1/140
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